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ROCZNA ZBIORCZA OCENA JAKOSCI WODY ZA 2022

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22021 r. poz. 195 z pézn.zm.),

- § 211 § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U, z 2022 r. poz. 1230)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, ze woda na Plywalni Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego
w Lomiankach, ul. Staszica 2 odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna

odpowiada¢ woda na plywalniach

Podstawa wydania zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na plywalni jest analiza:

- parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust.l;

- wynikéw badaft wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnig, zgodnie
z harmonogramem ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Powiecie
Warszawskim Zachodnim;

- zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzgdzajacego pltywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez Paistwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim przed wydaniem oceny.



poziomu azotandw do poziomu okreslonego w rozporzadzeniu, wskazujac termin realizacji obowiazku
do dnia 30.09.2022 r,

Zarzadzajacy basenem podjat dzialania naprawcze polegajace na korekcie sond pomiarowych,
czyszczeniu filtréw i wymianie znacznej ilosci wody w niecce i przywrdceniu pierwotnego czasu
ptukania filtréw. Kontrolne badania probek wody pobranych w dniu 16.08.2022 r. | w dniu 19.09.2022
po zakofnczeniu dzialaft naprawczych potwierdzily skutecznosé przeprowadzonych dziataii i uzyskanie
zgodnego z wymaganiami rozporzadzenia poziomu azotandw w wodzie w niecce rekreacyjnej, co
potwierdzily sprawozdania: Nr L/0/07/2022/1106/FM/C/3 z dnia 22.08.2022 r., Nr HKL 06043/2022
z dnia 27.09.20222 1. i Nr HKL 06053/2022 z dnia 28.09.20222 r,

- ponadnormatywny poziom pH w prébkach wody pobranych w dniu 12.09.2022 r. z niecek
i z systemu cyrkulacji niecek (7,7 1 7,8 ), przy wartoécei okreslonej w rozporzadzeniu dla pH od 6,5 do
7.6, zgodnie ze sprawozdaniem Nr £/0/07/2022/1214//7/FM/3 z dnia 19.09.2022 r., sprawozdaniem Nr
L/0/07/2022/1214/FM/5 z dnia 22.09.2022 r. sprawozdaniem Nr E/0/07/2022/1214/FM/1 z dnia
16.09.2022 r. i sprawozdaniem Nr L/0/07/2022/1214/FM/2 z dnia 16.09.2022 1.

Zarzadzajacy basenem podjgt dzialania naprawcze polegajace na wyregulowaniu pracy urzadzen na
SUW. Skutecznos¢ przeprowadzonych dziatan potwierdzono w badaniach prébek wody pobranych
w dniu 19.09.2022 r.(sprawozdanie Nr HKL 06045/2022 z dnia 27.09.2022 r., sprawozdanie Nr HKL
06043/2022 z dnia 27.09.2022 r., sprawozdanie Nr HKL 06049/2022 z dnia 27.09.2022 r., sprawozdanie
Nr HKL 06051/2022 z dnia 27.09.2022 r.) uzyskujac pH na poziomie 7,2 1 7,3.

- ponadnormatywny poziom azotandw w probkach wody pobranych z niecki rekreacyjnej w dniu
07.10.2022 r. 1 07.11.2022 r. (25 mg/l i 29 mg/l), przy wartosci dopuszczalnej dia azotanéw do
20 mg/l, zgodnie ze sprawozdaniem Nr £/0/09/2022/149/FM/5 z dnia 18.10.2022 r i sprawozdaniem Nr
1./0/09/2022/164/FM/C/4 z dnia 10.11.2022 1.

- ponadnormatywny poziom azotanéw w probkach wody pobranych z systemu cyrkulacji niecki
rekreacyjnej w dniu 07.10.2022 r. 1 07.11.2022 1. ( 25 mg/l i 29 mg/l), przy wartosci dopuszczalnej dia
azotandw do 20 mg/l , zgodnie ze sprawozdaniem Nr L/0/09/2022/149/FM/4 z dnia 18.10.2022 r.
i sprawozdaniem Nr 1./0/09/2022/164/FM/3 z dnia 10.11.2022 r.

W zwigzku z ponownym wystapieniem ponadnormatywnego poziomu azotandw w niecce rekreacyjnej
oraz dodatkowo w systemie cyrkulacji niecki rekreacyjnej, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim w dniu 15.11.2022 r. wydal decyzje nakazujgca podjecie dziatan
naprawczych w celu wyeliminowania ponadnormatywnego poziomu azotandw w wodzie w niecce
rekreacyjnej 1 w systemie cyrkulacji niecki rekreacyjnej do poziomu okreslonego w rozporzadzeniu,
wskazujac termin realizacji obowigzku do dnia 31.12.2022 1,

Podjete przez zarzadzajgcego dzialania naprawcze polegajgce na skalibrowaniu sond pomiarowych
i zwickszeniu czasu filtracji wody, co spowodowalo zwiekszong wymiang wody w niecce rekreacyjnej,
przywrdcily zgodny z wymaganiami rozporzadzenia poziom azotandw w wodzie, co potwierdzono w

badaniach prébek wody pobranych w dniu 07.12.2022 r., zgodnie ze sprawozdaniem Nr



06049/2022 z dnia 27.09.2022 r. Wprowadzona korekta dezynfekeji pozwolita obnizy¢ poziom chloru
zwigzanego do 0,1 mg/l, co potwierdzono w badaniu prébki wody pobranej w dniu 07.10.2022 r.,
zgodnie ze sprawozdaniem Nr £./0/09/2022/149/FM/1z dnia 14.10.2022 1.

Zanizony poziom chloru wolnego w wodzie w niecce rekreacyjnej nie stwarzal zagrozenia dla
zdrowia uzytkownikow ptywalni poniewaz nie wptynat na pogorszenie jakosci wody pod wzgledem
mikrobiologicznym — poziom parametréw mikrobiologicznych w wodzie w niecce rekreacyjnej byl
zgodny z wymaganiami rozporzadzenia, a podjete przez zarzadzajacego ptywalnia dziatania naprawcze,
polegajace na korekcie dezynfekcji pozwolity na uzyskanie wartosci parametrycznej dla chloru wolnego
zgodnego z wymaganiami rozporzadzenia, co potwierdzono w kolejnych badaniach prébek wody.

Niezgodnodci  dotyczace zanizonego poziomu potencjalu redoks w  nieckach,
ponadnormatywnego poziom pH w nieckach oraz ponadnormatywnego poziom pH systemie cyrkulacji
niecek i chloru zwigzanego w wodzie z systemu cyrkulacji niecki sportowej nie stanowily
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw plywalni, poniewaz byly jednostkowe
i krétkotrwate 1 nie wplyngly na pogorszenie proceséw uzdatniania wody - nie stwierdzono
przekroczenia pozostalych parametréw oznaczanych w probkach wody, a podjete przez zarzadzajacego
plywalnig dziatania naprawcze polegajace na korekcie dezynfekeji i ustawieniu pracy urzadzen na suw
pozwolily na uzyskanie wartosci parametréw zgodnych z wymaganiami rozporzadzenia, co
kazdorazowo byto potwierdzone wynikami badan.

Podwyzszony poziomu azotanéw w wodzie w niecce rekreacyjnej oraz w wodzie wprowadzanej
do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji wskazywat na nieprawidtowy przebieg procesow filtracji i
uzdatniania wody basenowej, co moglo sprzyja¢ nieskutecznej eliminacji mikroorganizméow
chorobotwoérezych w wodzie. Przekroczony poziom azotandw nie stanowil bezposredniego zagrozenia
dla zdrowia uzytkownikéw plywalni poniewaz w pobranych probkach wody nie stwierdzono
przekroczenia pozostalych parametréw oznaczanych w probkach wody, w tym parametrow
mikrobiologicznych, a zarzadca prowadzit dziatania naprawcze, ktore pozwolity przywroci¢ zgodny z
wymaganiami poziom azotanéw w wodzie.

Wystapienie pateczek Legionella sp. z wodzie w niecce rekreacyjnej nie stwarzato zagrozenia
dla zdrowia uzytkownikdéw z uwagi na wartos¢ przekroczenia, jednostkowy i krotkotrwaly charakter
przekroczenia, zgodny z wymaganiami rozporzadzenia poziom pozostatych parametréw oznaczonych

w pobranej probce wody oraz podjete przez zarzadzajacego skuteczne dzialania naprawcze.

Biorage pod uwage powyzsze, pomimo wystgpienia diugotrwatego przekroczenia poziomu
azotanow w wodzie w niecce rekreacyjnej oraz jednostkowych przekroczen wartoci parametrow
mikrobiologicznych i fizykochemicznych w probkach wody pobranych na Plywalni ICDS
w Lomiankach nalezalo przyjgé, ze podejmowane przez zarzadce dzialania naprawcze byly skuteczne,
a zastosowane procesy uzdatniania i dezynfekeji wody prowadzone prawidtowe, co pozwolilo zapewnié

bezpieczenstwo zdrowotne 0sob kapiacych sie.
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